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TABELA 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 

 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj 

budynku 

mieszkalny 1.2 Rok budowy 1983 

1.3 
Inwestor 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” 

59-300 Lubin 

ul. Leszczynowa 27B 

NIP 692-000-07-63 

REGON 004042225 

Tel./fax: 76 84 61 230 

Email: sekretariat@smpolne.lubin.pl 

1.4. Adres budynku 

ul. Modrzewiowa 17-27 

59-300  Lubin 

gmina : Lubin 

powiat : lubiński 

województwo : dolnośląskie 

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: 

INWELL INSTAL Paweł Szałański 

ul. Graniczna 3/14, 55-011 Siechnice REGON: 022210559  

na zlecenie: 

CENTRUM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO MARCIN DOMAGAŁA 

ul. Robotnicza 4-6/5, 62-800 Kalisz REGON: 300330722 

3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, 
podpis: 

Małgorzata Szulgowska – Zgrzywa 

ul. Januszowicka 13/16, 53-135 Wrocław 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres pracy 

Małgorzata Szulgowska – Zgrzywa - częściowy 

Paweł Szałański - częściowy, Piotr Kowalski- częściowy, Krzysztof Piechurski - częściowy 

5. Miejscowość: Wrocław                                data wykonania opracowania:  kwiecień 2016 

6. Spis treści: 
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WYKAZ DOKUMENTÓW I DANYCH ŹRÓDŁOWYCH ............................................................................................ 6 
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO 

TABELA 2. Karta audytu energetycznego budynku 
 

1. Dane ogólne 
Stan przed Stan po 

termomodernizacją termomodernizacji 

1 Konstrukcja / technologia budynku 
monolityczny na 

szalunkach „Outinord” 

monolityczny na 

szalunkach „Outinord” 

2 Liczba kondygnacji 
8 lub10 (w tym 1 

podziemna) 

8 lub 10 (w tym 1 

podziemna) 

3 Kubatura części ogrzewanej [m3] 19 874 19 874 

4 Powierzchnia netto budynku  [m2] 8 697 8 697 

5 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2] 6 425 6 425 

6 
Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz 

innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] 
1525 1525 

7 Liczba lokali mieszkalnych 112 112 

8 Liczba osób użytkujących budynek 239 239 

9 Sposób przygotowania ciepłej wody 

Centralny, źródło 
ciepła to węzeł 

miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

Centralny, źródło ciepła 

to węzeł miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

10 Rodzaj systemu grzewczego budynku 

Centralny, ogrzewanie 

grzejnikowe w 

systemie zamkniętym, 
źródło ciepła to węzeł 

miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

Centralny, ogrzewanie 
grzejnikowe w systemie 

zamkniętym, źródło 

ciepła to węzeł miejskiej 

sieci ciepłowniczej 

11 Współczynnik kształtu budynku A/V [1/m] 0,36 0,36 

12 Inne dane charakteryzujące budynek - - 

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)] 

1 Ściana zewnętrzna mieszkań - konstrukcyjna 0,89 0,15 

2 Ściana zewnętrzna mieszkań - osłonowa 0,57 0,15 

3 Ściana zewnętrzna klatki schodowej 0,57 0,15 

4 Ściana zewnętrzna maszynownie wind 0,79 0,15 

5 
Ściana zewnętrzna piwnic i węzłów, część 

podawana termomodernizacji 
2,88 0,20 

6 Stropodach 0,28 0,14 

7 Strop nad piwnicą * 1,17 1,17 

8 Okna w części mieszkalnej * 1,80 1,80 

9 Okna na klatkach schodowych 2,60 1,40 

10 Okna w piwnicach 2,60 1,40 

11 Brama wejściowa  * 5,10 5,10 

3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

1 Sprawność wytwarzania 0,95 0,95 

2 Sprawność przesyłania 0,92 0,97 

3 Sprawność regulacji i wykorzystania  0,88 0,88 

4 Sprawność akumulacji 1,00 1,00 
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5 przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00 

6 przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 0,95 0,95 

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 

1 Sprawność wytwarzania 0,91 0,91 

2 Sprawność przesyłania 0,73 0,87 

3 Sprawność regulacji i wykorzystania  1,00 1,00 

4 Sprawność akumulacji 1,00 1,00 

5. Charakterystyka systemu wentylacji 

1 Rodzaj wentylacji Naturalna Naturalna 

2 
Sposób doprowadzenia i odprowadzenia 

powietrza 
Grawitacyjna Grawitacyjna 

3 Strumień powietrza wentylacyjnego, m3/h 10 990 10 990 

4 Krotność wymian powietrza, 1/h 0,55 0,55 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 

1 
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 

[kW] 
465,9 351,7 

2 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] 
63,7 63,7 

3 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu) [GJ/rok] 

2 978,2 1759,1 

4 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 

sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

3 720,7 2 060,8 

5 
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło 
do przygotowania cwu [GJ/rok] 

Użytkowa: Użytkowa: 

533,2 533,2 

Końcowa Końcowa 

802,6 673,5 

6 

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie 
przeliczone na warunki sezonu standardowego 

(służące weryfikacji przyjętych składowych 

danych obliczeniowych bilansu 

ciepła) [GJ/rok] 

5184 - 

7 

Zmierzone zużycie ciepła do przygotowania 

c.w.u. (służące weryfikacji przyjętych 

składowych danych obliczeniowych bilansu 
ciepła) [GJ/rok] 

876 - 

8 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku w standardowym 

sezonie grzewczym bez uwzględnienia 

sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu [kWh/m2rok] 

105,3 61,5 

9 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na 

ciepło do ogrzewania budynku w standardowym 

sezonie grzewczym z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu [kWh/m2rok] 

130,0 72,0 
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10 Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0 0 

7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) 

1 
Opłata za 1GJ ciepła do ogrzewania budynku 

[zł/GJ] 
51,08 51,08 

2 
Koszt 1MW mocy zamówionej na ogrzewanie na 

miesiąc [zł/MW*m-c] 
12214,00 12214,00 

3 
Koszt przygotowania 1m3

 wody użytkowej 

[zł/m3] 
19,6 17,19 

4 

Opłata za 1MW mocy zamówionej na 

przygotowanie wody użytkowej na miesiąc 

[zł/MW*m-c] 

12214,00 12214,00 

5 
Miesięczny koszt ogrzewania 1m2 powierzchni 

użytkowej [zł/m2*m-c] 
2,81 1,70 

6 Opłata abonamentowa [zł/m-c] 0 0 

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu termomodernizacji  

Planowana kwota inwestycji [zł] 1 833 827 Kwota dofinansowania 

wg 

wytycznych 
programu 

Zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię [%] 
39,6 

Roczna oszczędność kosztów 

energii [zł/rok] 
108 123 

*Zrezygnowano z wymiany stolarki okiennej oraz bram pomimo parametrów poza wymaganiami WT gdyż są one nowe lub 
względnie nowe i z tego względu nie poddaje się pod możliwość ich wymiany. Stropu nad piwnicą nie modernizuje się ze 
względu na znaczne trudności techniczne; w zamian proponowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic.  

 

TABELA 3. Wybrane i zoptymalizowane usprawnienia termomodernizacyjne zmierzające do 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie 
przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, uszeregowane według rosnącej wartości SPBT. 

Lp. 
Nr 

uspr. 

Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego albo wariantu 

termomodernizacyjnego 

Planowane koszty robót 
[zł] 

SPBT [lata] 

2. U2 
Modernizacja przewodów c.w.u. w obrębie 

piwnicy w budynku 
31 803 5,1 

3. U3a 
Ocieplenie ścian zewnętrznych konstrukcyjnych 

mieszkań 
300 329 14,1 

4. U4 Docieplenie stropodachu wentylowanego 49 066 14,7 

5. U5 
Likwidacja mostków cieplnych - pionowe 

ściany pomiędzy balkonami 
189 157 16,5 

6. U3b 
Ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych 

mieszkań 
857 456 27,1 

7. U3c 
Ocieplenie ścian zewnętrznych maszynowni 

wind 
21 573 43,2 

8. U6 Wymiana okien na klatkach schodowych 112 420 43,6 

9. U3d 
Ocieplenie ścian zewnętrznych klatki 

schodowej 
140 315 63,6 
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TABELA 4. Rodzaje usprawnień modernizacyjnych (U1) składające się na optymalny 
wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu 

grzewczego. 

Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych 
Wartości sprawności oraz 

współczynników w 

Wytwarzanie ciepła 0,95 

Przesył ciepła  0,97 

Regulacja systemu 0,88 

Akumulacja ciepła 1,00 

Uwzględnienie przerw w ogrzewaniu w okresie tygodnia 0,95 

Uwzględnienie przerw w ogrzewaniu w okresie doby 1,00 

Sprawność całkowita systemu grzewczego 0,81 

 

TABELA 5. Opis i koszty wariantu U1 poprawiającego sprawność systemu grzewczego 

Lp. 
Nr 

uspr. 

Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego 

albo wariantu termomodernizacyjnego 

Planowane 
koszty robót 

[zł] 

SPBT [lata] 

1. U1 
Modernizacja przewodów c.o. w obrębie piwnicy w 

budynku 
67 703 7,0 

 

TABELA 6. Rodzaje i koszty modernizacji dodatkowych 

Lp. 
Nr 

uspr. 
Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego 
albo wariantu termomodernizacyjnego 

Planowane koszty robót [zł] 

1. UD-1 Modernizacja przegród zewnętrznych piwnicy 45 315 

2. UD-2 Wymiana okien w piwnicy 18 690 

WYKAZ DOKUMENTÓW I DANYCH ŹRÓDŁOWYCH 

Przedmiotem opracowania jest audyt energetyczny budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 
zlokalizowanego w Lubinie przy ulicy Modrzewiowej 17-27. 

 
Audyt energetyczny został wykonany w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w  sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytu, a także algorytmu 

oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zapisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w  

sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego. W trakcie obliczeń stosowano normy i Rozporządzenia: PN-EN 
6946, PN-EN 12831, PN-EN 13790, PN-EN 13789, PN 92/B-01706, PN-EN ISO 13370, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetyczne. 
 

 
 

 
 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/376/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/376/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/376/1
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Podstawą opracowania są dane uzyskane z dokumentacji obiektu dostarczonej przez zarządcę 

budynku oraz dane z wizji lokalnej (grudzień 2015 r.).  
Przyjęto następujące założenia do części ekonomicznej: 

a) wszystkie ceny zawierają podatek VAT, 
b) analizę przeprowadzono w cenach stałych bez uwzględnienia inflacji, 

przyjmując poziom cen za I kwartał 2016 r., 
c) oceny nakładów inwestycyjnych dla realizacji poszczególnych wariantów, 

dokonano w oparciu o ceny hurtowe materiałów budowlanych i instalacyjnych 
i orientacyjne koszty robót budowlanych, 

d) oceny kosztów eksploatacyjnych dokonano w oparciu o aktualną cenę energii 
obowiązującą w WPEC w  Legnicy S.A.. 

 

INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU 

Ogólne dane techniczne 

Dane ogólne budynku zawarto w tabelach 1 i 2. Uproszczony rzut budynku będącego celem 

niniejszego opracowania przedstawiono na Rysunku 1, natomiast istotne przeprowadzone 
prace termomodernizacyjne zebrano w punkcie poniżej pt. „Przeprowadzone prace 

termomodernizacyjne w analizowanym budynku”. 
 

TABELA 7. Charakterystyczne parametry budynku 
Parametr Wartość 

1 Kubatura budynku (części ogrzewanej) [m3] 19 874 

2 Powierzchnia budynku (części ogrzewanej) [m2] 7 770 

3 Współczynnik kształtu budynku, A/V 0,36 

 

 

 
Fot. 1 – Widok elewacji zachodniej budynku przy ul. Modrzewiowej 17-27 w Lubinie 
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Rysunek 1 – Uproszczony rzut budynku przy ul. Modrzewiowej 17-27 w Lubinie 

 

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne w analizowanym budynku 

W budynku przeprowadzono w ostatnich latach prace termomodernizacyjne. W 1998 
roku ocieplono ściany zewnętrzne metodą lekką suchą z zastosowaniem sidingu i warstwy 
wełny mineralnej grubości 5 cm. W trakcie tej modernizacji zdemontowano płyty elewacyjne 

zawierające azbest. W 1997 roku  ocieplono stropodach wentylowany warstwą granulatu 
styropianowego. Mieszkańcy wymienili okna w mieszkaniach. Brak jest szczegółowych 

informacji o standardzie okien po wymianie, należy jednak przyjąć, iż stolarka ta jest w 
dobrym stanie technicznym. W 2004 r. wymieniono drzwi wejściowe do budynku na stalowe, 

a w 2014 r. drzwi do wiatrołapu na aluminiowe. 
W zakresie modernizacji instalacji c.o. w latach 1995 - 1998 w instalacji c.o. 

zamontowano zawory termostatyczne oraz w latach 1998-1999 wymieniono zawory 
podpionowe na zawory regulacyjne STAD. Od 1995 r. stopniowo wymieniane są grzejniki 

żeliwne na stalowe płytowe w lokalach mieszkalnych.  
W zakresie modernizacji instalacji c.w.u. w 2010 r. wymieniono zawory podpionowe 

na zawory regulacyjne STAD. W 2007 r. wymieniono instalację ze stalowej na PP, następnie 
docieplono otuliną Thermaflex o grubości 9 mm (c.w.u. wraz z cyrkulacją).  

W 2013 r. wymieniono źródło ciepła na węzeł kompaktowy, wymiennikowy, 
bezzasobnikowy, wyposażony w automatykę pogodową. 
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Opisy techniczne podstawowych elementów budynku 

Budynek wykonany został w technologii monolitycznej na szalunkach „Outinord”.  
 

Konstrukcja ścian zewnętrznych budynku: 
a) Ściana zewnętrzna konstrukcyjne – ściany betonowe grubości 15 cm; 

ocieplone obecnie 5 cm wełny mineralnej. 
b) Ściana zewnętrzna osłonowe – lekkie ściany osłonowe na szkielecie 

drewnianym; konstrukcja przegrody: płyta GK, warstwa wełny mineralnej 
10cm oraz warstwa osłaniająca z twardej płyty pilśniowej; obecnie dodatkowo 

zaizolowana 5cm wełny mineralnej.   
c) Ściana zewnętrzna piwniczna – ściana betonowa  

 
Konstrukcja stropów i stropodachu: 

a) Stropodach wentylowany - płyty stropowe zbrojone o grubości  16 cm, wełna 
mineralna o grubości 12 cm oraz warstwa ok. 5 cm granulatu styropianowego. 

b) Strop między piwnicą (pomieszczenie nieogrzewane) a mieszkaniami 
(pomieszczenie ogrzewane) - płyty stropowe żelbetowe o grubości  16 cm, 

styropian lub wełna mineralna o grubości 3 cm oraz warstwa wykończeniowa. 
 

Stolarka okienna i drzwiowa: 
a) Okna na klatkach schodowych, U=2,6 W/(m2K) 

b) Okna w piwnicy, U=2,6 W/(m2K) 
c) Okna w pomieszczeniach mieszkalnych – drewniane lub PCV, wymieniane 

indywidualnie przez mieszkańców. 
 

Charakterystyka energetyczna budynku 

Budynek zasilany jest w ciepło dla potrzeb c.o. oraz przygotowania c.w.u. z miejskiej sieci 

ciepłowniczej za pośrednictwem węzła dwufunkcyjnego, wymiennikowego. Węzeł jest 
wyposażony w automatykę pogodową. Instalacja c.o. wyposażona jest  zawory 

termostatyczne oraz podpionowe zawory regulacyjne STAD. Instalacja c.o. wykonana jest 
z rur stalowych czarnych, zaizolowanych wełną grubości 3 cm i zaprawą cementowo-klejową. 

Instalacja wyposażona jest głównie w grzejniki płytowe. Instalacja cyrkulacji oraz c.w.u. 
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych a w obrębie piwnicy z rur z tworzywa 

sztucznego (PP) zaizolowanych otuliną Thermaflex o grubości 9 mm. 
  

Charakterystyka energetyczna obiektu w zakresie instalacji c.o. w stanie istniejącym, 
określona na podstawie obliczeń zgodnych z normami PN-EN 12831 oraz PN-EN 13790 

(przy obliczeniach korzystano z programu OZC firmy SANKOM), kształtuje się następująco:  
 

TABELA 8. Charakterystyka energetyczna budynku w zakresie instalacji c.o. w stanie 
istniejącym 

Parametr Wartość 

Projektowe obciążenie cieplne do ogrzewania budynku [kW] 465,9 

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania [kWh/rok] 836 750 

Wskaźnik EUco [kWh/(m2 rok] 105,3 

Zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania [kWh/rok] 1 033 535 

Sprawność systemu c.o., z uwzględnieniem przerw w ogrzewaniu 0,73 

Współczynnik kształtu budynku, A/V 0,36 
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Charakterystyka energetyczna obiektu w zakresie instalacji c.w.u. w stanie istniejącym, 
określona zgodnie z normą PN 92/B-01706a w zakresie zapotrzebowania na ciepło do 

przygotowania c.w.u. na podstawie rzeczywistego zużycia ciepłej wody, wynosi: 
 

TABELA 9. Charakterystyczne energetyczna budynku w zakresie instalacji c.w.u. w stanie 
istniejącym 

Parametr Wartość 

Średnio-godzinowa moc do przygotowania c.w.u. [kW] 63,7 

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u. (wyznaczone na 
podstawie zużycia c.w.u. w roku 2014) [kWh/rok] 

148 105 

Zapotrzebowanie na energią końcową do przygotowania c.w.u. [kWh] 222 949 

z uwzględnieniem sprawności systemu c.w.u. wynoszącej: 0,66 

 

Zakres oddziaływania proponowanych dla budynku termo-modernizacji sprawdzany będzie 
względem zapotrzebowania na energię końcową do c.o. i c.w.u., wynoszącego obecnie              

1 256 484 kWh/rok. Zapotrzebowanie to, obliczone zgodnie z RMIiR dotyczącym audytu 
energetycznego, obejmuje zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania oraz 

przygotowania c.w.u. (urealnione względem rzeczywistych potrzeb grzewczych budynku  
i jego mieszkańców) wraz z wpływem sprawności instalacji i ewentualnych przerw  

w użytkowaniu systemu grzewczego budynku. Oczekiwanym rezultatem procedury jest 
uzyskanie oszczędności minimum 30% względem stanu wyjściowego.   
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TABELA 10. Taryfy opłat (czynnik grzewczy dostarczany jest przez WPEC w  Legnicy 
S.A.) 

Wyszczególnienie Wartość netto Wartość brutto Jednostka 

Opłata stała za moc zamówioną  

oraz za usługi przesyłowe 
9 930,08 12 214,00 zł/MW×m-c 

Opłata zmienna za zużycie  
i usługi przesyłowe 

41,03 51,08 zł/GJ 

Opłata abonamentowa - - zł/m-c 

 

Koszty eksploatacyjne dla poszczególnych wariantów modernizacji wyznaczono na 
podstawie aktualnie obowiązujących cen energii oraz w oparciu o obliczone, według 

właściwych norm, zapotrzebowanie na moc i na energię cieplną dla budynku. 
Zapotrzebowanie to zweryfikowano względem rzeczywistego zużycia energii w budynku.  

 
TABELA 11. Rzeczywiste zużycie energii w 2014 r. oraz rzeczywiste zużycie energii 

przeliczone na sezon standardowy 

Parametr Wartość 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na energię w budynku w 2014 r.: 

Zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania  [kWh/rok] 2 840,0 

Zapotrzebowanie na energią końcową do przygotowania c.w.u.  [kWh/rok] 876,0 

Zapotrzebowanie na energię przeliczone na sezon standardowy ( Std = 3833 dzień K/rok): 

Zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania  [kWh/rok] 5 183,7 

Zapotrzebowanie na energią końcową do przygotowania c.w.u.  [kWh/rok] 876,0 

 
Zbieżność pomiędzy zapotrzebowaniem na energię końcową wynikającym z obliczeń oraz 

ze zużycia za rok 2014 po przeliczeniu na sezon standardowy uznano za wystarczającą. Dla 
ogrzewania, średnio dla analizowanych budynków SM Polne, jest to zgodność na poziomie 

90%. W zakresie zapotrzebowania na energię końcową dla c.w.u. rozbieżności pomiędzy 
obliczeniem na podstawie zużycia c.w.u. w 2014 r. a wartościami zużycia energii przyjętymi 

przez SM Polne do rozliczeń są większe. Jednak, wyznaczanie „rzeczywistego” zużycia 
energii na cele c.w.u. nie odbywa się w SM na podstawie wskazań ciepłomierza 

dedykowanego temu pomiarowi a jedynie na podstawie oszacowania wynikającego ze 
zużycia energii na c.w.u. w okresie letnim, co w sposób oczywisty obarczone jest błędem. W 

niniejszym audycie uznano, że zgodność modelu opisującego straty ciepła jest 
satysfakcjonująca. Zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. zdecydowano się 

obliczać na podstawie informacji o zużyciu c.w.u. uśrednionym z ostatnich 3 lat.  
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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE ISTOTNYM DLA 

WSKAZANIA WŁAŚCIWYCH USPRAWNIEŃ 

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Modrzewiowej 17-27 

w Lubinie został w ostatnich latach częściowo zmodernizowany. Opis działań 
termomodernizacyjnych przedstawiono na str. 9. Nie podjęto jednak wystarczających działań 

pozwalających na optymalne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło obiektu. Przegrody 
zewnętrzne budynku charakteryzują się dużymi współczynnikami przenikania ciepła i należy 

je w miarę możliwość ocieplić lub dodatkowo ocieplić. Ściany konstrukcyjne budynku, 
wykonane z betonu mogą zostać zaizolowane zarówno metodą lekka mokrą jak i metodą 

suchą. Ściany osłonowe mogą zostać zaizolowane jedynie metodą suchą. Aktualnie 
zastosowane rozwiązania nie zapewniają odpowiedniej izolacyjności cieplnej obiektu. 

Izolacja ma niewłaściwą grubość a jakość wykonania jest niska. Nie zapewniono likwidacji 
mostków cieplnych wynikających z przebić izolacji poprzez wsporniki balkonów. Na 

podstawie dostępnej dokumentacji stwierdzono znaczne nieprawidłowości w wykonanej 
izolacji stropodachu wentylowanego. Warstwa granulatu styropianowego jest niestabilna i 

uległa przemieszczeniu, przez co jej wysokość jest zróżnicowana i waha się w granicach ok. 
0–10 cm. Stolarka okienna w pomieszczeniach mieszkalnych wymieniona została na okna o 

zadowalającej izolacyjności cieplnej. Bramy do budynku są nowe lub względnie nowe i z 
tego względu nie poddaje się pod możliwość ich wymianę. Stolarka na klatkach schodowych, 

korytarzach oraz w piwnicy wymaga wymiany na nową. 
 W zakresie instalacji wymienione i zaizolowane zostały przewody c.w.u. oraz 

cyrkulacji. Zastosowana grubość izolacji – 9 mm, istotne odbiega od aktualnych warunków 
technicznych. Stan izolacji termicznej (z wełny i zaprawy cementowej) przewodów 

rozprowadzających instalacji grzewczej nie zapewnia właściwego standardu ochrony przed 
stratami ciepła. 

Węzeł cieplny nie jest własnością inwestora dlatego nie poddaje się analizie 
ewentualnych działań modernizacyjnych w jego obszarze. 

 

WYKAZ WSKAZANYCH DO OCENY EFEKTYWNOŚCI USPRAWNIEŃ 

TERMOMODERNIZACYJNYCH 

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu istniejącego obiektu do procedury wyboru 

optymalnego wariantu termomodernizacji wybrano następujące przedsięwzięcia: 
 

a) ocieplenie ścian zewnętrznych przylegających do pomieszczeń ogrzewanych z 
minimalizacją wpływu mostków cieplnych;   

b) wymiana izolacji cieplnej przewodów rozprowadzających c.o. w piwnicy; 
c) zwiększenie grubości izolacji cieplnej przewodów rozprowadzających c.w.u. i 

cyrkulacji w piwnicy;  
d) docieplenie stropodachu wentylowanego nad pomieszczeniami ogrzewanymi z 

uwzględnieniem wyrównania i zabezpieczenia istniejącej warstwy granulatu 
styropianowego np. geowłókniną; 

e) wymiana stolarki na klatce schodowej i w korytarzach; 
f) częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy (ponad poziomem gruntu) 

oraz wymianę stolarki okiennej, działanie to pozwoli na 
ustabilizowanie/podwyższenie temperatury w piwnicy. 
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DOKUMENTACJA AUDYTU ENERGETYCZNEGO 

Dokumentację wyboru standardu wykonania poszczególnych działań termomodernizacyjnych 
przedstawiono w kolejnych tabelach: 

  
 Tabela I – Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych konstrukcyjnych 

budynku przylegających do pomieszczeń mieszkalnych. 
 Tabela II – Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych osłonowych budynku 

przylegających do pomieszczeń mieszkalnych. 
 Tabela III – Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych osłonowych budynku 

przylegających do klatki schodowej. 
 Tabela IV – Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych budynku 

przylegających do klatki schodowej (maszynownie wind). 
 Tabela V – Wybór standardu ocieplenia dla stropodachu wentylowanego 

 Tabela VI – Wymiana okien na klatkach schodowych / korytarzach  
 Tabela VII – Ocena wpływu poprawy sprawności przesyłu na całkowitą sprawność 

systemu przygotowania c.w.u. 
 Tabela VIII – Ocena wpływu poprawy sprawności przesyłu na całkowitą sprawność 

systemu centralnego ogrzewania. 
 Tabela IX – Ocena wpływu zaizolowania mostków cieplnych w postaci pionowych 

ścian między balkonami, płyt oraz wsporników balkonowych na jakość osłony 
termicznej budynku. 

 
Uzupełnieniem powyższych działań mają być również: ocieplenie dostępnej części ścian 

zewnętrznych piwnicy oraz wymiana stolarki okiennej piwnic. Bardzo słabe parametry ścian 
piwniczych oraz niska jakość stolarki okiennej przyczyniają się do jej wychładzania a to 

prowadzi do nadmiernych strat ciepła z pomieszczeń mieszkalnych poprzez strefę 
nieogrzewaną. Działanie to charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami SPBT, jednak jego 

realizacja podniesie komfort użytkowania budynku, szczególnie dla mieszkańców parteru: 
wyższa temperatura w piwnicy skutkować będzie mniejszymi stratami ciepła przez strop nad 

piwnicą. Działanie to zestawiono w tabeli: 
 

 Tabela X– Modernizacja przegród zewnętrznych i stolarki okiennej piwnicy. 
 

Analizę wyboru optymalnego wariantu termomodernizacji zawarto w Tabeli 12. Informacje 
na temat optymalnego wariantu termomodernizacji przedstawiono w Tabeli 13 w punkcie: 
OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI. 
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Tabela  I – Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych konstrukcyjnych budynku 

przylegających do pomieszczeń mieszkalnych. 

Przegroda   nr :

m
2

Taryfa opłat za ciepło:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody w stanie istniejącym *:  W/(m
2
K)

Przewiduje się ocieplenie przegrody z użyciem :

Współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła dla izolacji λ =  W/(m*K)

Rozpatruje się 4 warianty o różnych grubościach warstwy materiału izolacyjnego:

Wariant 1-szy o grubości izolacji , dla której spełniony jest wymóg minimalnego oporu cieplnego: 

R **  ≥  cm

Wariant 2: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 3: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 4: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Założenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjęto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

b) Koszt jednostkowy zawiera główne koszty obróbki ocieplenia oraz koszt demontażu istniejącego ocieplenia.

* Współczynnik U uwzględnia wpływ liniowych mostków cieplnych.

 m
2
*K/W

Parametry zastosowanego styropianu, współczynnik przewodzenia ciepła 0,031 W/(mK) pozwalają ograniczyć 

grubość izolacji cieplnej do 17 cm. Istnieje możliwość zmiany parametrów izolacji, ale musi to skutkować 

przeliczeniem jej grubości, tak aby zachować wymagany współczynnik U przegrody wynoszący 0,15 W/(m
2
K).

0,14

21 244 21 446

193

14,1

Koszt jednostkowy ocieplenia  zł/m
2

Koszt usprawnienia Nu  zł

 -

277 337 297 455 300 329 303 203

Roczna oszczędność kosztów 

energii  ∆Oru
zł/a  - 18 454 21 020

SPBT= Nu/∆Oru lata  - 15,0 14,2 14,1

 U0, U1 W/(m
2
*K) 0,89 0,25 0,16 0,15

 -

2,903 5,161

207

61,0

209 211

0,00740,0434 0,0121 0,0078

5,806

6,285

376,5 105,1 67,3 64,0

18

0,0070

Q0u,Q1u= 8,64*10
-5*

Sd*A/R GJ/a

6,607 6,930

zwiększenie oporu ∆R=

4,027

q0u,q1u= 10
-6

*A*(tw0-Tz0)/R MW

9

5,484

4 5

16 17

opór cieplny przegrody R= m
2
K/W 1,124

m
2
K/W  -

grubość izolacji d= cm  -

2 3 6 7 8

Lp. Opis Jednostka
stan 

istniejący

warianty

16

17

0,890

0,031

1 2 3

9

styropianu

zł/m-cOm1= 12 214,00 zł/MWmc Oz1= 51,08 0,00

Opis wariantu usprawnienia zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie:

zł/GJ

Om0= 12 214,00 zł/MWmc Oz0= zł/m-cAb0= 0,00

Ab1=

zł/GJ

3 833

Opłaty zmienne Abonament

dzień *K/rok

 Opłaty stałe

D
a
n

e:

1

0
C

Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego Tzo= -18 0
C

300 329 zł  SPBT:

4

18

 Nazwa:

Powierzchnia przegrody do strat ciepła A= 1277 m
2

Ściana zewnętrzna szczytowa

4

Powierzchnia do kosztów ocieplenia              Ao= 1437

Obliczeniowa temp. pow. wewn. Two= 20,2

Liczba stopniodni dla przegrody Sd=

51,08

c) Podstawą obliczenia kosztów jest powierzchnia ściany brutto. Względem ściany netto koszt jednostkowy 

wynosi około 235 zł/m
2
.

** Założono wykonanie izolacji w sposób niepowodujący pustek w warstwie izolacji oraz łączników 

mechanicznych niepowodujących istotnych mostków termicznych.

Wybrany wariant, cm: 17 Koszt: 14,1 Lat
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Tabela II – Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych osłonowych budynku 

przylegających do pomieszczeń mieszkalnych. 

Przegroda   nr :

m
2

Taryfa opłat za ciepło:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody w stanie istniejącym *:  W/(m
2
K)

Przewiduje się ocieplenie przegrody z użyciem :

Współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła dla izolacji λ =  W/(m*K)

Rozpatruje się 4 warianty o różnych grubościach warstwy materiału izolacyjnego:

Wariant 1-szy o grubości izolacji , dla której spełniony jest wymóg minimalnego oporu cieplnego: 

R **  ≥  cm

Wariant 2: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 3: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 4: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Założenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjęto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

b) Koszt jednostkowy zawiera główne koszty obróbki ocieplenia oraz koszt demontażu istniejącego ocieplenia.

* Współczynnik U uwzględnia wpływ liniowych mostków cieplnych.

2  Nazwa: Ściana zewnętrzna osłonowa

D
a

n
e:

Powierzchnia przegrody do strat ciepła A= 3351 m
2

Powierzchnia do kosztów ocieplenia              Ao= 4532

Obliczeniowa temp. pow. wewn. Two= 20,2 0
C

Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego Tzo= -18 0
C

Liczba stopniodni dla przegrody Sd= 3 833 dzień *K/rok

 Opłaty stałe Opłaty zmienne Abonament

Om0= 12 214,00 zł/MWmc Oz0= 51,08 zł/GJ Ab0= 0,00 zł/m-c

Om1= 12 214,00 zł/MWmc Oz1= 51,08 zł/GJ Ab1= 0,00 zł/m-c

Opis wariantu usprawnienia zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie:

0,570

wełny

0,035

4  m
2
*K/W 8

16

17

18

Lp. Opis Jednostka
stan 

istniejący

warianty

1 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8

grubość izolacji d= cm  - 8 16 17 18

zwiększenie oporu ∆R= m
2
K/W  - 2,286 4,571 4,857 5,143

opór cieplny przegrody R= m
2
K/W 1,754 4,040 6,326 6,612 6,897

Q0u,Q1u= 8,64*10
-5*

Sd*A/R GJ/a 632,7 274,7 175,5 167,9 160,9

q0u,q1u= 10
-6

*A*(tw0-Tz0)/R MW 0,0730 0,0317 0,0202 0,0194 0,0186

Roczna oszczędność kosztów 

energii  ∆Oru
zł/a  - 24 334 31 083 31 599 32 071

Koszt jednostkowy ocieplenia  zł/m
2  - 166 187 189 192

Koszt usprawnienia Nu  zł  - 751 407 845 673 857 456 869 240

SPBT= Nu/∆Oru lata  - 30,9 27,2 27,1 27,1

 U0, U1 W/(m
2
*K) 0,57 0,25 0,16 0,15 0,14

c) Podstawą obliczenia kosztów jest powierzchnia ściany brutto. Względem ściany netto koszt jednostkowy 

wynosi około 240 zł/m
2
.

** Założono wykonanie izolacji w sposób niepowodujący pustek w warstwie izolacji oraz łączników 

mechanicznych niepowodujących istotnych mostków termicznych.

Wybrany wariant, cm: 17 Koszt: 857 456 zł  SPBT: 27,1 Lat

Parametry zastosowanej wełny mineralnej, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 W/(mK) pozwalają 

ograniczyć grubość izolacji cieplnej do 17cm. Istnieje możliwość zmiany parametrów izolacji, ale musi to 

skutkować przeliczeniem jej grubości, tak aby zachować wymagany współczynnik U przegrody wynoszący 0,13 

W/(m
2
K).  
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Tabela III - Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych osłonowych budynku 
przylegających do klatki schodowej. 

Przegroda   nr :

m
2

Taryfa opłat za ciepło:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody w stanie istniejącym *:  W/(m
2
K)

Przewiduje się ocieplenie przegrody z użyciem :

Współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła dla izolacji λ =  W/(m*K)

Rozpatruje się 4 warianty o różnych grubościach warstwy materiału izolacyjnego:

Wariant 1-szy o grubości izolacji , dla której spełniony jest wymóg minimalnego oporu cieplnego: 

R **  ≥  cm

Wariant 2: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 3: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 4: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Założenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjęto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

b) Koszt jednostkowy zawiera główne koszty obróbki ocieplenia oraz koszt demontażu istniejącego ocieplenia.

* Współczynnik U uwzględnia wpływ liniowych mostków cieplnych.

63,6 Lat

63,5

Parametry zastosowanej wełny mineralnej, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 W/(mK) pozwalają 

ograniczyć grubość izolacji cieplnej do 17 cm. Istnieje możliwość zmiany parametrów izolacji, ale musi to 

skutkować przeliczeniem jej grubości, tak aby zachować wymagany współczynnik U przegrody wynoszący 0,13 

W/(m
2
K). Grubość izolacji zrównano z grubością uzyskaną dla ścian zewnętrznych mieszkań.

0,15 0,14

c) Podstawą obliczenia kosztów jest powierzchnia ściany brutto. Względem ściany netto koszt jednostkowy 

wynosi około 230 zł/m
2
.

** Założono wykonanie izolacji w sposób niepowodujący pustek w warstwie izolacji oraz łączników 

mechanicznych niepowodujących istotnych mostków termicznych.

Wybrany wariant, cm: 17 Koszt: 140 315 zł  SPBT:

 U0, U1 W/(m
2
*K) 0,57 0,25 0,16

SPBT= Nu/∆Oru lata  - 72,3 63,7 63,6

Koszt usprawnienia Nu  zł  - 122 961 138 386 140 315 142 243

Koszt jednostkowy ocieplenia  zł/m
2  - 166 187 189 192

2 241
Roczna oszczędność kosztów 

energii  ∆Oru
zł/a  - 1 700 2 172 2 208

q0u,q1u= 10
-6

*A*(tw0-Tz0)/R MW 0,0086 0,0037 0,0024 0,0023 0,0022

Q0u,Q1u= 8,64*10
-5*

Sd*A/R GJ/a 34,1 14,8 9,5 9,1 8,7

opór cieplny przegrody R= m
2
K/W 1,754 4,040 6,326 6,612 6,897

5,143zwiększenie oporu ∆R= m
2
K/W  - 2,286 4,571 4,857

grubość izolacji d= cm  - 8 16 17 18

2 3 4 5 6 7 8

Lp. Opis Jednostka
stan 

istniejący

warianty

1 2 3 4

4  m
2
*K/W 8

16

17

18

0,00 zł/m-c

Opis wariantu usprawnienia zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie:

0,570

wełny

0,035

Ab0= 0,00 zł/m-c

Om1= 12 214,00 zł/MWmc Oz1= 51,08 zł/GJ Ab1=

Om0= 12 214,00 zł/MWmc Oz0= 51,08 zł/GJ

Liczba stopniodni dla przegrody Sd= 1 193 dzień *K/rok

 Opłaty stałe Opłaty zmienne Abonament

742

Obliczeniowa temp. pow. wewn. Two= 8,0 0
C

Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego Tzo= -18 0
C

3  Nazwa: Ściana zewn. klatki schodowej

D
a

n
e:

Powierzchnia przegrody do strat ciepła A= 581 m
2

Powierzchnia do kosztów ocieplenia              Ao=
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Tabela IV – Wybór standardu ocieplenia dla ścian zewnętrznych budynku przylegających do 

klatki schodowej (maszynownie wind). 

Przegroda   nr :

m
2

Taryfa opłat za ciepło:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody w stanie istniejącym *:  W/(m
2
K)

Przewiduje się ocieplenie przegrody z użyciem :

Współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła dla izolacji λ =  W/(m*K)

Rozpatruje się 4 warianty o różnych grubościach warstwy materiału izolacyjnego:

Wariant 1-szy o grubości izolacji , dla której spełniony jest wymóg minimalnego oporu cieplnego: 

R **  ≥  cm

Wariant 2: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 3: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 4: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Założenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjęto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

b) Koszt jednostkowy zawiera główne koszty obróbki ocieplenia oraz koszt demontażu istniejącego ocieplenia.

* Współczynnik U uwzględnia wpływ liniowych mostków cieplnych.

0
C

4  Nazwa: Ściana zewnętrzna - maszynownie 

D
a
n

e:

Powierzchnia przegrody do strat ciepła A= 86 m
2

Powierzchnia do kosztów ocieplenia              Ao= 103

Obliczeniowa temp. pow. wewn. Two= 8,0

Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego Tzo= -18 0
C

Liczba stopniodni dla przegrody Sd= 1 193 dzień *K/rok

 Opłaty stałe Opłaty zmienne Abonament

Om0= 12 214,00 zł/MWmc Oz0= 51,08 zł/GJ Ab0= 0,00 zł/m-c

Om1= 12 214,00 zł/MWmc Oz1= 51,08 zł/GJ Ab1= 0,00 zł/m-c

Opis wariantu usprawnienia zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie:

0,790

styropianu

0,031

4  m
2
*K/W 9

16

17

18

Lp. Opis Jednostka
stan 

istniejący

warianty

1 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8

grubość izolacji d= cm  - 9 16 17 18

zwiększenie oporu ∆R= m
2
K/W  - 2,903 5,161 5,484 5,806

opór cieplny przegrody R= m
2
K/W 1,266 4,169 6,427 6,750 7,072

Q0u,Q1u= 8,64*10
-5*

Sd*A/R GJ/a 7,0 2,1 1,4 1,3 1,2

q0u,q1u= 10
-6

*A*(tw0-Tz0)/R MW 0,0018 0,0005 0,0003 0,0003 0,0003

Roczna oszczędność kosztów 

energii  ∆Oru
zł/a  - 428 493 499 504

Koszt jednostkowy ocieplenia  zł/m
2  - 193 207 209 211

Koszt usprawnienia Nu  zł  - 19 921 21 367 21 573 21 779

SPBT= Nu/∆Oru lata  - 46,6 43,3 43,2 43,2

 U0, U1 W/(m
2
*K) 0,79 0,24 0,16 0,15

21 573 zł  SPBT: 43,2 Lat

0,14

Parametry zastosowanego styropianu, współczynnik przewodzenia ciepła 0,031 W/(mK) pozwalają ograniczyć 

grubość izolacji cieplnej do 17 cm. Istnieje możliwość zmiany parametrów izolacji, ale musi to skutkować 

przeliczeniem jej grubości, tak aby zachować wymagany współczynnik U przegrody wynoszący 0,15 W/(m
2
K).

c) Podstawą obliczenia kosztów jest powierzchnia ściany brutto. Względem ściany netto koszt jednostkowy 

wynosi około 250 zł/m
2
.

** Założono wykonanie izolacji w sposób niepowodujący pustek w warstwie izolacji oraz łączników 

mechanicznych niepowodujących istotnych mostków termicznych.

Wybrany wariant, cm: 17 Koszt:
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Tabela V – Wybór standardu ocieplenia dla stropodachu wentylowanego 

Przegroda   nr :

m
2

Taryfa opłat za ciepło:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody w stanie istniejącym *:  W/(m
2
K)

Przewiduje się ocieplenie przegrody z użyciem :

Współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła dla izolacji λ =  W/(m*K)

Rozpatruje się 4 warianty o różnych grubościach warstwy materiału izolacyjnego:

Wariant 1-szy o grubości izolacji , dla której spełniony jest wymóg minimalnego oporu cieplnego: 

R **  ≥  cm

Wariant 2: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 3: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

Wariant 4: - grubość warstwy zwiększona do   cm 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Założenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjęto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

* Współczynnik U uwzględnia wpływ liniowych mostków cieplnych.

b) Koszt jednostkowy zawiera główne koszty obróbki ocieplenia wraz z kosztem docieplenia kominów 

wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu i stabilizacji obecnej izolacji np. geowłókniną.

14,7 Lat

Parametry zastosowanego materiału iolacyjnego, współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/(mK) warunkują 

grubość izolacji cieplnej do 14 cm. Istnieje możliwość zmiany parametrów izolacji, ale musi to skutkować 

przeliczeniem jej grubości, tak aby zachować wymagany współczynnik U przegrody wynoszący 0,14 W/(m
2
K).

c) Podstawą obliczenia kosztów jest powierzchnia dachu brutto.

** Założono wykonanie izolacji w sposób niepowodujący pustek w warstkie izolacji oraz łączników 

mechanicznych niepowodujących istotnych mostków termicznych.

Wybrany wariant, cm: 14 Koszt: 49 066 zł  SPBT:

0,14 U0, U1 W/(m
2
*K) 0,28 0,20 0,15 0,14

SPBT= Nu/∆Oru lata  - 18,2 14,8 14,7 14,7

Koszt usprawnienia Nu  zł  - 36 266 47 466 49 066 50 666

Koszt jednostkowy ocieplenia  zł/m
2  - 34,0 44,5 46,0 47,5

3 444
Roczna oszczędność kosztów 

energii  ∆Oru
zł/a  - 1 989 3 204 3 328

q0u,q1u= 10
-6

*A*(tw0-Tz0)/R MW 0,0114 0,0080 0,0060 0,0058 0,0056

Q0u,Q1u= 8,64*10
-5*

Sd*A/R GJ/a 98,9 69,7 51,8 50,0 48,3

opór cieplny przegrody R= m
2
K/W 3,571 5,071 6,821 7,071 7,321

3,750zwiększenie oporu ∆R= m
2
K/W  - 1,500 3,250 3,500

grubość izolacji d= cm  - 6 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

Lp. Opis Jednostka
stan 

istniejący

warianty

1 2 3 4

5  m
2
*K/W 6

13

14

15

0,00 zł/m-c

Opis wariantu usprawnienia zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie:

0,280

ekofiber

0,040

Ab0= 0,00 zł/m-c

Om1= 12 214,00 zł/MWmc Oz1= 51,08 zł/GJ Ab1=

Om0= 12 214,00 zł/MWmc Oz0= 51,08 zł/GJ

Liczba stopniodni dla przegrody Sd= 3 833 dzień *K/rok

 Opłaty stałe Opłaty zmienne Abonament

1067

Obliczeniowa temp. pow. wewn. Two= 20,2 0
C

Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego Tzo= -18 0
C

5  Nazwa: Stropodach wentylowany

D
a

n
e:

Powierzchnia przegrody do strat ciepła A= 1067 m
2

Powierzchnia do kosztów ocieplenia              Ao=
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Tabela VI – Wymiana okien na klatkach schodowych / korytarzach 

Przegroda   nr :

Dane:

 
0
C

 
0
C

 dzień*K/rok

Taryfa opłat za ciepło:

Warianty modernizacji: 

Uok= 1,8

Uok= 1,6

Uok= 1,4

1

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Załozenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjeto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

6  Nazwa: Okna na klatkach schodowych

Strumień powietrza wentylującego odniesiony do 

wartości projektowych dla wentylacji naturalnej: Vnom= 571,8 m
3
/h

Współczynnik przenikania ciepła U U 2,6 W/(m
2
K)

Obliczeniowa temp. powietrza wewnętrznego Two= 8

Obliczeniowa temp. powietrza zewnętrznego Tzo= -18

Liczba stopniodni dla przegrody Sd= 1 193

 Opłaty stałe Opłaty zmienne Abonament

Om0= 12 214,00 zł/MWmc Oz0= 51,08 zł/GJ Ab0= 0,00 zł/m-c

Om1= 12 214,00 zł/MWmc Oz1= 51,08 zł/GJ Ab1= 0,00 zł/m-c

Wymiana okien starego typu na okna o współczynniku przenikania ciepła spełniającym wymogi WT:

Wariant 1: W/(m
2
K)

Wariant 2: W/(m
2
K)

Wariant 3: W/(m
2
K)

Lp. Opis /wyszczególnienie jednostki

stan 

istniejący

Warianty

1 2 3

2 3 4 5 6 7

Powierzchnia okien/drzwi m
2

160,6

Współczynnik przenikania W/(m
2
*K) 2,6 1,8 1,6 1,4

3 Współczynniki korekcyjne

Cr - 1,3 0,85

Cw - 1,0 1,0

0,85 0,85

Cm - 1,5 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0

8,64*10
-5

*Sd*Aok*U GJ/a 43,0 29,8 26,5 23,2

2.94*10
-5

*cr*cw*Vnom*Sd GJ/a 26,1 17,0 17,0 17,0

Q0u,Q1u = poz.4 + poz.5 GJ/a 69,1 46,8 43,5 40,2

10
-6

*Aok*(two-tzo)*U MW 0,0109 0,0075 0,0067 0,0058

3,4*10
-7

*cm*Vnom*(two-tzo) MW 0,0076 0,0051 0,0051 0,0051

q0,q1 = poz 7 + poz. 8 MW 0,0184 0,0126 0,0117 0,0109

Roczna oszczędność kosztów energii 

∆Orok+ ∆Orw zł/rok - 1 997 2 289 2 580

Cena jednostkowa wym.okien zł/m
2

- 600 650 700

Koszt wymiany okien Nok zł - 96 360 104 390 112 420

SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Orok+ ∆Orw) - - 48,2 45,6 43,6

43,6 LatWybrany wariant: 3 Koszt: 112 420 zł  SPBT:  
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Tabela VII – Ocena wpływu poprawy sprawności przesyłu na całkowitą sprawność systemu 

przygotowania c.w.u. 

Modernizacja instalacji nr :

1

7

lp.

1

1

2

3

6

7

8

9

10

11

31 802,85

0

zł

stan istniejący

148 105

0,0637

51,08

5

lat

zł/GJ

zł/MWmc

5,1

0zł/mc

zł

12 214,00

6 248,53

lp. Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych

Sprawności składowe systemu

przed modernizacją po modernizacji

148 105

2 3

1

0,91 0,91

węzeł ciepłowniczy pozostawiony bez zmian

2

0,73 0,87izolacja i wymiana przewodów wody ciepłej i cyrkulacji w obszarze piwnicy 

budynku

Przesyłanie ciepła, ηd

Wytwarzanie ciepła, ηg

3

1,00 1,00

bez zmian

4

1,0 1,0

brak, bez zmian

Regulacja i wykorzystanie ciepła, ηe

Akumulacja, ηs

Sprawność całkowita systemu η=ηg*ηd*ηe*ηs 0,67 0,79

Opis po modernizacji

2

jednostki

3 4

51,08

12 214,00

miesieczna opłata abonamentowa Ab0, Ab1

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla cwu

Sprawność całkowita systemu c.w.u. η

kWh/rok

MW

- 0,67

31 803 zł  SPBT: 5,1

0,79

0,0637

Koszty przedsięwzięcia  Nc.w.u.

SPBT = Nc.w.u./ ΔOrc.w.u.

Opłata zmienna Oz

Opłata za zamówiona moc cieplną Om

Lat

Zapotrzebowanie na energię użytkową dla c.w.u.

Roczne oszczędności kosztów energii ΔOrc.w.u.

Zaproponowana termomodernizacja ma na celu ograniczenie strat ciepła z przewodów c.w.u. w przestrzeni nieogrzewanej, 

jaką jest piwnica budynku. Dokładne zaizolowanie przewodów przesyłowych wody ciepłej i cyrkulacji wymagane jest 

rozporządzeniem w sp. WT. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż ważnym działaniem uzupełniającym jest wymiana w piwnicy 

okien na okna o współczynniku U=1.4 W/(m
2
K), jeśli okna są starego typu oraz zaizolowanie ścian zewnętrznych piwnicy. 

Działania te mają na celu utrzymanie niezmienionego bilansu ciepła dla stropu nad piwnicą.

 Nazwa: Instalacja c.w.u.1

Wybrany wariant termomodernizacji: Koszt:
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Tabela VIII – Ocena wpływu poprawy sprawności przesyłu na całkowitą sprawność systemu 

centralnego ogrzewania. 

Modernizacja instalacji nr :

1

5

6

7

lp.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 SPBT = Nc.o/ ΔOrc.o lat 7,0

Zaproponowana termomodernizacja ma na celu ograniczenie strat ciepła z przewodow c.o. w przestrzeni nieogrzewanej, jaką 

jest piwnica budynku. Dokładne zaizolowanie przewodów przesyłowych centralnego ogrzewania wymagane jest 

rozporządzeniem w sp. WT. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż ważnym działaniem uzupełniającym jest wymiana w piwnicy 

okien na okna o współczynniku U=1.4 W/(m
2
K), jeśli okna są starego typu oraz zaizolowanie ścian zewnętrznych piwnicy. 

Działania te mają na celu utrzymanie niezmienionego bilansu ciepła dla stropu nad piwnicą.

Wybrany wariant termomodernizacji: Koszt: 67 703 zł  SPBT: 7,0 Lat

Roczne oszczędności kosztów energii ΔOrc.o zł 9 685,88

Koszty przedsięwzięcia  Nc.o. zł 67 702,80

Opłata za zamówiona moc cieplną Om zł/MWmc 12 214,00 12 214,00

Miesieczna opłata abonamentowa Ab0, Ab1 zł/mc 0 0

Uwzględnienie przerw w ciągu doby  wd= - 0,95 0,95

Opłata zmienna Oz zł/GJ 51,08 51,08

Sprawność całkowita systemu grzewczego η - 0,77 0,81

Uwzglednienie przerw w ciągu tygodnia  wt= - 1,00 1,00

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania kWh/rok 827 290 827 290

Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania MW 0,4659 0,4659

Opis jednostki stan istniejący po modernizacji

2 3 4 5

Uwzględnienie przerw w ciągu doby  wd= 0,95 0,95

Sprawność całkowita systemu η=ηg*ηd*ηe*ηs 0,77 0,81

4

Akumulacja, ηs

1 1

brak, bez zmian

Uwzglednienie przerw w ciągu tygodnia  w t= 1,00 1,00

0,92

3

Regulacja i wykorzystanie ciepła, ηe

0,88 0,88

bez zmian

2  Nazwa: Instalacja c.o.

2 3

Wytwarzanie ciepła, ηg

0,95 0,95

węzeł ciepłowniczy pozostawiony bez zmian

lp. Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych

Sprawności składowe systemu

przed modernizacją po modernizacji

2

Przesyłanie ciepła, ηd

1

0,97

izolacja przewodów c.o. w obszarze piwnicy budynku
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Tabela IX – Ocena wpływu zaizolowania mostków cieplnych w postaci pionowych ścian 

między balkonami, płyt oraz wsporników balkonowych na jakość osłony termicznej budynku.  

Procedura dodatkowa

mb

Taryfa opłat za ciepło:

Współczynnik straty ciepła przez mostki przed termomodernizacją Σ Ψi*Li: W/K

Współczynnik straty ciepła przez mostki po termomodernizacji Σ Ψi*Li: W/K

\

1

4

5

6

8

9

Załozenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjęto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

b) Koszt jednostkowy zawiera główne koszty obróbki ocieplenia oraz koszt demontażu istniejącego ocieplenia.

Wybrany wariant termomodernizacji:

 -

 -

 -

91,81

0,0105

11 493

189 157

16,5lata

Q0u,Q1u= 8,64*10
-5*

Sd*Σ Ψi*Li

Opis 

2

q0u,q1u= 10
-6*

(tw0-Tz0)*Σ Ψi*Li

Roczna oszczędność kosztów energii  ∆Oru

Koszt usprawnienia Nu

SPBT= Nu/∆Oru

stan istniejący po modernizacji

GJ/a

MW

zł/a

 zł

4 5

261,09

0,0300

1  Nazwa: Mostki cieplne

D
a

n
e:

Długość mostków: płyty balkonowe LPB 554 mb

Obliczeniowa temp. pow. wewn. Two= 20
0
C

Obliczeniowa temp. powietrza z. Tzo= -18
0
C

Liczba stopniodni dla przegrody Sd= 3 833 dzień *K/rok

 Opłaty stałe Opłaty zmienne Abonament

Oz1= 51,08 zł/GJ Ab1=

Om0= 12 214,00 zł/MWmc Oz0= 51,08 zł/GJ

0,00 zł/m-c

Opis wariantu usprawnienia zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie:

788,3

Ab0= 0,00 zł/m-c

Om1= 12 214,00 zł/MWmc

277,2

Lp. jednostki

3

189 157 zł  SPBT: 16,5 Lat

Uwagi: Zalecane działanie termomodernizacyjne polega na zaizolowaniu pionowych ścian pomiędzy balkonami oraz 

wystających poza obrys budynku ścian bocznych i wsporników balkonów. Pozostawienie tych ścian 

niezaizolowanych znacząco osłabi jakość osłony termicznej budynku. Przyjęcie mostka po termomodernizacji na 

poziomie 0,0 dla przegród pionowych podyktowane jest wytycznymi normy ISO 6946 w zakresie określania 

oporu zastępczego dla komponentów z niepłaskimi powierzchniami. W celu zmniejszenia mostka zaleca się również 

zaizolowanie płyt balkonowych od spodu 5 cm warstwą styropianu.

Długość mostków: przegrody pionowe LPP 275

Koszt:
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Tabela X– Modernizacja przegród zewnętrznych i stolarki okiennej piwnicy. 
 

Procedura dodatkowa

Taryfa opłat za ciepło:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody w stanie istniejącym: W/(m
2
K)

WARIANT I: brak ocieplenia ścian w piwnicy, zaizolowanie przewodów c.o. w piwnicy

WARIANT II: zaizolowanie przewodów c.o. w piwnicy oraz termomodernizacja przegród w piwnicy

dK/rok

dK/rok

1

1

2

3

4

6

Załozenia odnośnie przyjęcia kosztów Nu:

a) Przyjęto ceny jednostkowe usprawnienia 1 m
2
 na podstawie średnich cen rynkowych.

b) Koszt jednostkowy zawiera główne koszty obróbki ocieplenia. 

Wybrany wariant : 2 64 005 złKoszty całkowite modernizacji przegród:

2

-2 421

Opis modernizacji: termomodernizacja przegród zewnętrznych w piwnicy ma na celu utrzymanie strat ciepła poprzez strop nad 

piwnicą na niezmienionym poziomie pomimo zaizolowania przewodów w piwnicy. Z punktu widzenia całości obiektu nie jest to 

działanie charakteryzujące się szybkim zwrotem inwestycji, jednak brak takich działań skutkować będzie obniżeniem 

temperatury w piwnicy, co przełoży się na wzrost strat ciepła przez analizowaną przegrodę, tak jak wyliczono powyżej. 

Dodatkowo działanie to zmniejszy negatywne oddziaływanie mostków cieplnych i poprawi komfort cieplny użytkowania 

pomieszczeń parteru.

1 446

Koszt usprawnienia Nu  zł  - -

545

64 005

Roczna oszczędność kosztów 

energii  ∆Qru
zł/a  -

MW 0.0119

-14%

66.1

0.0119

Procentowa zmiana 

zapotrzebowania na energię dla 

przegrody: strop nad piwnicą

% 62%

124.2

0.0119

Q0u,Q1u= 8,64*10
-5*

Sd*A/R GJ/a 76.8

q0u,q1u= 10
-6

*A*(tw0-tz0)/R

2 3 4 5 6

Stopniodni dla przegrody po zaizolowaniu przewodów:

Stopniodni dla przegrody po zaizolowaniu przewodów oraz termomodernizacji przegród w piwnicy:

Lp. Opis jednostka
stan 

istniejący

warianty modernizacji

1 2

1.160

770

Ab0= 0.00 zł/m-c

zł/m-c

Opis wariantu usprawnienia zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie:

Om1= 12 214.00

zł/MWmc Oz0= 51.08

0.00

 Opłaty stałe Opłaty zmienne Abonament

zł/MWmc Oz1= 51.08 zł/GJ Ab1=

Om0= 12 214.00

o
C

Obliczeniowa temp. piwnicy Tzo= 8 o
C

zł/GJ

Liczba stopniodni dla przegrody Sd= 895 dzień *K/rok

 Nazwa: Modernizacja przegród w piwnicy

D
a

n
e
:

Powierzchnia przegrody do strat ciepła A= 857 m
2

Obliczeniowa temp. pow. wewn. Two= 20
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Tabela 12. PODSUMOWANIE PROCEDURY I WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI 

LP Wariant 
Planowane 

koszty  

Zapotrzebowanie 
na moc dla c.o.       

i cwu 

Zapotrzebowanie 
na energię 

użytkową dla c.o. 

Procentowa 

oszczędność 
zapotrzebowania 

na energię 

użytkową dla c.o. 

Zapotrzebowanie 

na energię 

końcową dla c.o.   
i cwu 

Roczna oszczędność 

kosztów energii 

Procentowa 

oszczędność 

zapotrzebowania 

na energię 
końcową  dla c.o. 

i cwu 

  - zł kW kWh/rok % kWh/rok zł/rok % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 U1+U2+U3+U4+U5+U6 1 769 822 415,4 488 646 42% 759 525            108 123 zł  39,6% 

3 U1+U2+U3+U4+U5 1 657 402 415,4 503 719 40% 777 183            104 876 zł  38,1% 

4 U1+U2+U3+U4 1 468 245 435,0 557 329 33% 839 988              90 454 zł  33,1% 

5 U1+U2+U3 1 419 179 439,5 571 666 32% 856 784              86 706 zł  31,8% 

6 U1+U2 99 506 529,6 836 750 0% 1 167 332              16 394 zł  7,1% 

7 U1 67 703 529,6 836 750 0% 1 203 209                9 797 zł  4,2% 

 
Wybór optymalnego wariantu termomodernizacji:  

 
Zaleca się wykonania wariantu obejmującego usprawnienia U1, U2, U3 (U3a+U3b+U3c+U3d), U4, U5  i U6. Podejście takie zapewnia 

kompleksową termomodernizację budynku obejmująca zarówno kwestie zwiększenia izolacyjności cieplnej jak i poprawę efektywności instalacji 
wewnętrznych. Dla uzupełnienia powyższych prac zaleca się wykonać działania dodatkowe: modernizację przegród zewnętrznych i stolarki 

okiennej w piwnicy. Koszty i zakres poszczególnych działań zestawiono w Tabeli 13. 
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OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI. 

Tabela 13. Zestawienie parametrów technicznych oraz kosztów inwestycyjnych optymalnego 
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Lp. 
Przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne 
Parametry termomodernizacji 

Planowane 

koszty 
całkowite 

- - - zł 

1 

Modernizacja 

instalacji c.o. - 

poprawa sprawności 

przesyłu (U1) 

Należy wymienić izolację przewodów przesyłowych 

(poziomy) instalacji c.o. Grubości izolacji należy przyjąć 
bezwzględnie według wymagań przedstawionych w 

Warunkach Technicznych. Szacowana długość przewodów do 

zaizolowania: 736 mb. 

67 703 

2 

Modernizacja 

instalacji c.w.u. - 
poprawa sprawności 

przesyłu (U2) 

Należy zwiększyć izolację przewodów przesyłowych 
(poziomy) instalacji c.w.u. i cyrkulacji; grubości izolacji 

należy przyjąć bezwzględnie według wymagań 

przedstawionych w Warunkach Technicznych. Szacowana 

długość przewodów poddawanych modernizacji: 435 mb. 

31 803 

3 

Ocieplenie ścian 

zewnętrznych 
budynku – 

zmniejszenie strat 

ciepła przez 

przenikanie (U3) 

Należy zdemontować starą izolację cieplną. Należy wykonać 
izolację ścian zewnętrznych konstrukcyjnych warstwą 17 cm 

styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,031W/(mK) oraz ścian zewnętrznych osłonowych 

warstwą 17 cm wełny mineralnej o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035W/(mK). Izolację należy 

wykonać starannie, unikając stosowania zbędnych elementów 

mocujących, unikając powstawania pustek powietrznych oraz 

mostków cieplnych. Parametry i rodzaj materiału 
izolacyjnego mogą zostać zmienione pod warunkiem 

utrzymania współczynnika przenikania ciepła dla ścian 

wynoszącego po termomodernizacji, U = 0,15 W/(m2K). 

Szacowana powierzchnia do ocieplenia wynosi: 1458 m2 
(ściany konstrukcyjne; 17cm styropianu) i 4048 m2 (ściany 

osłonowe; 17 cm wełny mineralnej). *  

1 319 673 

4 

Docieplenie 

stropodachu 

wentylowanego (U4) 

Należy wykonać izolację stropodachu wentylowanego 15 cm 

warstwą granulatu celulozowego "ekofiber" o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,04W/(mK) oraz izolację kominów 
wentylacyjnych w przestrzeni stropodach (z zastosowaniem 

np. paneli z wełny mineralnej grubości 10cm). Izolację należy 

wykonać starannie, unikając powstawania pustek 

powietrznych oraz mostków cieplnych. Przed modernizacją 
należy wyrównać istniejącą warstwę izolacji (granulat 

styropianu) i przykryć np. geowłókniną na całej powierzchni 

w celu jej stabilizacji. Parametry materiału izolacyjnego mogą 

zostać zmienione pod warunkiem utrzymania współczynnika 
przenikania ciepła dla przegrody wynoszącego, po 

termomodernizacji, U = 0,14 W/(m2K). Szacowana 

powierzchnia do ocieplenia wynosi: 853 m2.  

49 066 

5 

Likwidacja mostków 

cieplnych – pionowe 
ściany pomiędzy 

balkonami, ściany 

boczne oraz wsporniki 

balkonów (U5) 

Należy wykonać izolację pionowych ścian między-

balkonowych oraz wsporników balkonów 10 cm styropianu o 

λ=0,031 W/(mK). Należy wykonać izolację płyt balkonowych 

od spodu 5 cm styropianu o λ=0,031 W/(mK). Uwagi 
dodatkowe – jak powyżej. Szacowana powierzchnia do 

ocieplenia wynosi: 324 m2 dla ścian pionowych i wsporników 

oraz 636 m2 dla płyt balkonowych. ** 

189 157 
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6 

Wymiana okien na 

klatkach schodowych 
(U6) 

Należy wymienić okna na klatce schodowej na okna o 

współczynniku przenikania ciepła U=1,4 W/(m2K). 
Szacowana powierzchnia okien wynosi:  160,6 m2. 

112 420 

7 

Modernizacja 
przegród  

zewnętrznych piwnicy 

budynku i wymiana 

okien w piwnicy  
(UD-1, UD-2) 

Należy wykonać izolację ścian zewnętrznych 14 cm 

styropianu o λ=0,031 W/(mK). Izolację należy wykonać do 
dolnego poziomu okien piwnicznych (czyli zapewniając 

izolację ściany zewnętrznej piwnicy w około 75%). 

Szacowana powierzchnia do ocieplenia wynosi: 403 m2. 

Należy wymienić okna w piwnicy na okna o współczynniku 
przenikania ciepła U=1,4 W/(m2K). Szacowana powierzchnia 

okien wynosi:  26,7 m2. 

64 005 

 

Razem (suma 1-6) : 1 769 822 

 

Razem (suma 1-7): 1 833 827 

 

* Propozycja zastosowania dwóch metod izolowania budynku nie jest wiążąca. Koszty 

inwestycyjne obu metod są podobne. Metoda lekka mokra pozwala dokładniej unikać 
mostków cieplnych, dlatego proponuje się aby przegrody dające taką możliwość zaizolować 

w ten sposób. Zastosowanie na pozostałej części budynku technologii suchej wymuszone jest 
konstrukcją obiektu. Istnieje możliwość zastosowanie technologii suchej dla całego budynku, 

przy zachowaniu wymaganych współczynników przenikania ciepła dla przegród budynku. 
 

** W trakcie modernizacji należy zadbać o właściwą likwidację mostków cieplnych. 
Szczególnym problemem są wsporniki balkonów, które nie zostały obecnie zaizolowane w 

sposób prawidłowy. Wsporniki te należy zaizolować w sposób ciągły. Można to zrobić albo 
poprzez wyrównanie ich powierzchni poprzez ich skrócenie (jeśli konstrukcja budynku na to 

pozwala) lub też poprzez wypełnienie styropianem istniejących nierówności i zaizolowanie 
wspornika na całej powierzchni. Ze względu na nietypowy kształt wsporników, wydaje się, że 

łatwiejszą metodą ich zaizolowania jest zastosowanie technologii lekkiej mokrej.  
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PODSUMOWANIE 

Zaproponowana termomodernizacja budynku jest składową kompleksowych działań 
zmierzających do zmniejszenia energochłonności budynków wspólnoty SM Polne.  

Niniejszym procesem audytowania zostało objętych 12 obiektów, dla których w latach 
wcześniejszych zrealizowane zostały już modernizacje: montaż termostatycznych zaworów 

grzejnikowych, regulacja hydrauliczna systemu grzewczego (w części obiektów) oraz 
modernizacja węzłów ciepłowniczych (zrealizowana lub planowana). Proponowana obecnie 

modernizacja pozwoli na osiągnięcie celów przewidzianych przez Warunki Techniczne dla 
przegród zewnętrznych budynku na rok 2021, współczynnik przenikania ciepła dla ścian 

zewnętrznych po termomodernizacji wynoszą mniej niż 0,20 W/(m2K) dla ścian 
zewnętrznych o mniej niż 0,15 W/(m2K) dla stropodachów. Wymiana stolarki, w 

wymaganym na budynku zakresie, jest uzupełnieniem działań zmierzających do zmniejszenia 
strat ciepła przez przenikanie oraz ograniczenia nadmiernych strat na infiltrację. Dla 

osiągnięcie jak najwyższego poziomu oszczędności energii końcowej w budynku konieczne 
zwiększenie efektywności systemu grzewczego, tutaj poprzez zmniejszenie nadmiernych strat 

z przewodów rozdzielczych w piwnicy poprzez ich właściwą izolację cieplną a w części 
obiektów poprzez montaż zaworów równoważących na instalacji grzewczej. Przewidziana 

modernizacja przyniesie bardzo dobre rezultaty, zarówno z punktu widzenie kosztów 
eksploatacji jak i z punktu widzenia zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną 

nieodnawialną. 
 

W wyniku realizacji opisanych wyżej przedsięwzięć modernizacyjnych 

zrealizowana zostanie redukcja zapotrzebowania na energię końcową w budynku: 

a) ograniczenie zapotrzebowania na energię końcową na cele c.o. w 

analizowanym budynku do poziomu 572 453 kWh/rok (2 060,8 GJ/rok), 

czyli o 461 082 kWh/rok (1 659,9 GJ/rok) - redukcja o 44,6 % w 

odniesieniu do stanu aktualnego, 

b) ograniczenie zapotrzebowania na energię końcową na cele c.o. i c.w.u. w 

analizowanym budynku do poziomu 759 525 kWh/rok (2 734,3 GJ/rok), 

czyli o 496 959 kWh/rok (1 789,1 GJ/rok) - redukcja o 39,6 % w 

odniesieniu do stanu aktualnego, 

c) roczna oszczędność kosztów energii do zasilania układu c.o. i c.w.u. dla 

roku standardowego wyniesie 108 123 zł/rok. 

 
Uwaga 1. Wskazane jest, aby na etapie prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan 

techniczny konstrukcji budynku mając na uwadze fakt, że ocieplenie zasłoni elementy 
budynku (połączenia ścian ze stropami, ścian z płytami balkonowymi itp.) 

 
Uwaga 2. Termomodernizacja budynku przyczyni się do zmiany zapotrzebowania na ciepło. 

Obecne parametry zasilania i powrotu c.o. mogą okazać się zbyt wysokie. Warto podjąć próbę 
ich obniżenia w celu dopasowania parametrów pracy układu c.o. do nowej charakterystyki 

budynku. Działania te należy podejmować jedynie w porozumieniu i przy współpracy 
z WPEC w  Legnicy S.A., czyli z administratorem węzła ciepłowniczego. Należy pamiętać, iż 

termoizolacja budynku wpłynie na wartość projektowego obciążenia cieplnego budynku. 
Skutkiem termomodernizacji powinno być obniżenie mocy zamówionej obiektu.  

 
  


