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Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. budynków mieszkalnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polne" ul.Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin
Budynek mieszkalny, Lubin  ul. Topolowa 22-44-A
Rzut piwnic - projektowana modernizacja instalacji instalacji c.o.
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Oznaczenie :

                   ogrzewanie - zasilanie
                   ogrzewanie - powrót
                   ogrzewanie - zasilanie - nowy przebieg
                   ogrzewanie - powrót - nowy przebieg
                   zawór kulowy odcinąjący z odwodnieniem
                   zawór równoważący z odwodnieniem

proj. zmiana lokalizacji zaworów
                   równoważącego i odcinającego

proj. dodatkowe zawory odcinające DN50

Zawory odcinające i nadmiarowe do usunięcia

ZO xDN50

2 
xD

N
20

ZO 2 xDN50 ZO 2 xDN50

R38


