
2426

28

zw32

2 
xD

N
10

TO-24-42-B-1

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. budynków mieszkalnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polne" ul.Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin
Budynek mieszkalny, Lubin  ul. Topolowa 22-44-B
Rzut piwnic - inwentaryzacja poziomów instalacji c.o. i wody

Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski
Karczowiska 5B     59-307 Raszówka     http://www.buprojekt.pl

cw32
cyr25

zw
40

/3
2

cw
40

/3
2

cy
r2

5

zw32
cw32
cyr25

zw32
cw32
cyr25

zw32
cw32
cyr25

zw32
cw32
cyr25

2 xDN15

2 xDN25

2 
xD

N
20

2 
xD

N
15

D
N

32
/D

N
25

2 xDN15

2 xDN20

2 xDN20

2 xDN202 xDN20

2 xDN20

2 
xD

N
10

2 xDN20

2 xDN20

2x
 D

N
25

2x
 D

N
20

2x DN25

2x
 D

N
25

zw20
cw20

2 
xD

N
10

61

79

80

2 
xD

N
1078

63

64 65

77 75

74

2 
xD

N
1073

72

66

67

68

69

70

C

B

A

C

2x
 D

N
10

62

2 xDN15

71

2 xDN15

2 xDN15

76

2 xDN15

zw
63

cw
50

cy
r2

5

zw
63

/5
0

cw
63

/5
0

cy
r2

5

zw
50

cw
50

cy
r2

5

zw
50

cw
50

cy
r2

5 zw
50

cw
50

cy
r2

5

2 
xD

N
10

DN50 L=2,5m DN50 L=2,5m

DN20/DN15

zw
50

/4
0

cw
50

/4
0

cy
r2

5

zw
63

cw
63

cy
r2

5

2 
x 

D
N

32

D
N

40
/D

N
32

2 
x 

D
N

40

2 
x 

D
N

40

2 
x 

D
N

50

2 
x 

D
N

50

2 x DN50

zw21

D
N

50
/4

0

61A

Oznaczenie :

                   ciepła woda użytkowa
                   cyrkulacja ciepłej wody użytkowej
                   zimna woda
                   ogrzewanie - zasilanie
                   ogrzewanie - powrót
                   zawór odcinający
                   zawór równoważący


