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Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. budynków mieszkalnych-zadanie nr 1
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Polne" ul.Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin
Budynek mieszkalny, Lubin  ul. Topolowa 52
Rzut piwnic - inwentaryzacja poziomów instalacji c.o. i wody

Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski
Karczowiska 5B     59-307 Raszówka     http://www.buprojekt.pl

Oznaczenie :
         zimna woda

                   ciepła woda użytkowa
                   cyrkulacja ciepłej wody użytkowej
                   ogrzewanie - zasilanie
                   ogrzewanie - powrót
                   zawór równoważący
                   regulator różnicy ciśnień
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