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Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO/0034/3/09/2019-TB prowadzonego zgodnie z
obowigzujgcyg zasada konkurencyjnosci przez Zamawiajacego: Spéidzielnie Mieszkaniowg
«Polne” w Lubinie na wykonanie zadania pn. ,Zwigkszenie efektywnosci energetycznej
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubinie przy: ul. Topolowej 24-42 zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie numer POIS.01.03.02-00-0034/17-00.

Uprzejmie informujemy , Ze w dniu 16.10.2019r wplyneto zapytanie od oferenta o tresci:

Szanowni Panstwo

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem ETISC pkt. 3.2. - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004r. - wymaga sig aby: ,podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania, materiaty nalezy
chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie,
silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczyé, np. poprzez
stosowanie oston" Powyzsze wymagania jednoznacznie wskazuja na konieczno$é
zastosowania przy wykonywaniu prac ociepleniowych/termomodernizacyjnych rusztowan
elewacyjnych, gdyz tylko w ten sposéb jesteémy w stanie zabezpieczyé elewacje zgodnie z
w/w wytycznymi. Niemozliwym jest speinienie powyzszego wymagania przy wykonywaniu
prac z podestow (wozkéw) wiszgcych, na co wskazuje réwniez zataczony do przetargu
przedmiar, ktéry jednoznacznie przewiduje konieczno§c¢ stosowania rusztowar elewacyjnych
i siatek zabezpieczajgcych montowanych do tych rusztowar. Majac na uwadze powyzsze
fakty zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajacy SM Polne w Lubinie wyraza zgode na
wykonywanie prac ociepleniowych/termomodernizacyjnych - w ramach prowadzonego
zapytania ofertowego nr ZO/0034/3/09/2019-TB niezgodnie z Warunkami technicznymi
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem ETISC i zatgczonymi
przedmiarami, tzn. - przy zastosowaniu podestéow (wozkéw) wiszgcych.

Odpowiedz Spoétdzielni Mieszkaniowej POLNE

W nawigzaniu do pytania informujemy, ze "Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem ETICS opracowane przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systeméw Ocieplert (Warszawa 2004r.)" nie posiadaja rangi Polskiej Normy, ani nie
zostaty tez wymienione z Zatgczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
1064 z 2019r.). Po stronie Wykonawcy robét lezy speinienie wytycznych zawartych w
Projekcie Budowlanym, Wykonawczym, STWIOR oraz wytycznych Systemodawcy. Jezeli
Wykonawca przewiduje prowadzenie robét budowlanych pod obcigzeniem deszczu, wiatru
lub silnego nastonecznienia, powinien zastosowaé odpowiednie érodki pozwalajgce mu
prowadzi¢ prace zwigzane z termomodernizacjg obiektu. Zdaniem Projektanta nie wyklucza
to zastosowania podestow (wozkoéw) wiszacych.

Projekt dofinansowany ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko



